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Informacje ogólne
Rozmaite kanały nadawcze mogą służyć do sterowania produktami takimi jak
np. rolety, osłony przeciwsłoneczne, sterowniki oświetlenia czy zdalnie stero-
wane gniazdka wtykowe.
Urządzenie wyróżnia się łatwością obsługi.
Podczas instalacji i ustawiania urządzenia należy przestrzegać niniejszej in-
strukcji montażu i obsługi.

Objaśnienie piktogramów

ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ oznacza za-
grożenie, którego zignorowanie może
prowadzić do obrażeń.

UWAGA UWAGA oznacza środki zapobiegające
szkodom materialnym.

Oznacza wskazówki dotyczące eksploata-
cji oraz inne użyteczne informacje.

Informacje dotyczące licencji na
oprogramowanie open source

W opisanym urządzeniu stosowane jest wolne oprogramowanie / oprogramo-
wanie typu open source.
Teksty licencji są dołączone do produktu w ramach dokumentacji licencyjnej,
oznaczonej następującym symbolem:

Teksty licencji do stosowanego licencjonowanego oprogramowania można
pobrać ze strony internetowej www.becker-antriebe.com/licenses.
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Pisemna oferta dotycząca tekstów licencji:
Na życzenie, firma Becker-Antriebe udostępni teksty licencji stosowanego li-
cencjonowanego oprogramowania po kosztach własnych, na przenośnej pa-
mięci USB lub podobnym nośniku. W tym celu prosimy o kontakt pod adre-
sem: licenses@becker‑antriebe.com

Gwarancja
Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instruk-
cją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń
ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też
zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z na-
mi i za naszą zgodą, a wszelkie wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniej-
szej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane.
Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
jest niedozwolone.
Wytwórca produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwa-
gę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzy-
mywane wszystkie przepisy prawne i administracyjne, zwłaszcza w zakresie
produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa, w tym odnośne aktual-
ne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki
• Należy zachować niniejszą instrukcję!
• Użytkować urządzenie wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
• Stosować wyłącznie niezmodyfikowane, oryginalne części producenta

sterownika.
• Przechowywać sterowniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
• Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami. Baterie można

wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu (zob. Dane technicz-
ne).

Zachować ostrożność
• Zapobiegać dostępowi osób do strefy przesuwu urzą-

dzeń.
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• Jeżeli urządzenie sterowane jest poprzez jeden lub kilka
pilotów, podczas ich obsługi droga przesuwu urządzenia
musi być dobrze widoczna.

• Urządzenie zawiera małe elementy, które mogą zostać
przypadkowo połknięte.

Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem

Pilot opisany w niniejszej instrukcji jest przeznaczony do eksploatacji wyłącznie
w pomieszczeniach i może być stosowany wyłącznie do obsługi napędów ste-
rowanych radiowo oraz sterowników radiowych kompatybilnych z produktami
CentronicPlus.

• Należy pamiętać, że urządzenia radiowe nie mogą być eksploatowane w
obszarach o podwyższonym ryzyku zakłóceń (np. w szpitalach, na lotni-
skach).

• Stosowanie zdalnego sterowania dopuszczalne jest wyłącznie w urządze-
niach i instalacjach, w przypadku których zakłócenie działania pilota i od-
biornika nie stanowi zagrożenia dla osób, zwierząt lub rzeczy, bądź też
ryzyko to jest niwelowane przez inne urządzenia zabezpieczające.

• Użytkownik nie jest zabezpieczony przed jakimikolwiek zakłóceniami
spowodowanymi przez inne przekaźniki oraz urządzenia końcowe (np.
urządzenia radiowe pracujące zgodnie z przeznaczeniem w tym samym
zakresie częstotliwości).

• Odbiornik radiowy może być stosowany wyłącznie z urządzeniami i insta-
lacjami dopuszczonymi przez producenta.

• Należy zwrócić uwagę, aby sterownik nie był instalowany
ani użytkowany w pobliżu powierzchni metalowych lub pól
magnetycznych.

• Urządzenia radiowe nadające na tej samej częstotliwości
mogą prowadzić do zakłóceń w odbiorze.

• Należy pamiętać, że zasięg sygnału radiowego ograni-
czony jest przez przepisy prawne oraz rozwiązania bu-
dowlane.
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Objaśnienie wskaźników i przycisków

1
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1. Pierścień LED 

2. Przycisk 

3. Przycisk  (STOP)

4. Przycisk 

5. Przycisk wyboru funkcji 

6. Komora na baterie

7. Przycisk programowania 
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Działanie

Pierścień LED
Wskazuje:

• Informacje zwrotne z odbiornika
• Wybór kanału
• Tryb ręczny / automatyczny
• Wartości progowe / wartości ściemnienia
• Stan baterii
• Wsparcie wizualne podczas uruchamiania

Blok przycisków , , 
• Polecenia przesuwu
• Funkcja pamięci (Memory)
• Pozycja pośrednia I + II

Przycisk wyboru funkcji
• Wybór kanału / grupy / polecenie centralne

Przycisk programowania
• Skanowanie otoczenia oraz wybór i programowanie odbiorników
• Dodawanie i usuwanie odbiorników z instalacji
• Przywracanie ustawień fabrycznych
• Dodawanie kolejnych pilotów do instalacji
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Wybór kanału / wybór grupy / polecenie centralne
Kanał pilota może zostać zaprogramowany w jednym lub większej ilości od-
biorników. Zawsze wyświetlane są wyłącznie kanały, w których są zaprogra-
mowane odbiorniki. Sterowanie kanałem odbywa się poprzez polecenie indy-
widualne, natomiast sterowanie kilkoma kanałami poprzez polecenie grupowe
wzgl. polecenie centralne.
Grupa składa się z maks. 4 kanałów i jest przypisana do jednego koloru.
W zależności od modelu/wyposażenia pilota, można wybrać kilka grup.
Wybór poszczególnych kanałów sygnalizowany jest poprzez świecenie odpo-
wiedniej 1/4 pierścienia LED. Cztery kanały tworzą grupę i są oznaczone jed-
nym z kolorów.
Jeżeli cały pierścień LED świeci w jednym kolorów przypisanych do grup,
oznacza to, że dana grupa jest wybrana. W przypadku poleceń grupowych,
sterowanie dotyczy wszystkich kanałów wybranej grupy.
Jeżeli cały pierścień LED świeci na biało, wybrane jest polecenie centralne.
W przypadku poleceń centralnych, sterowanie dotyczy wszystkich kanałów
wszystkich grup.

Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Grupa Polecenie
centralne

Pilot 8-kanałowy

Kanał Grupa Kolor pierścienia 
LED

Kanał 1 - 4 Grupa 1 Zielony

Kanał 5 - 8 Grupa 2 Czerwony

Kanał 1 - 8 Wszystkie grupy
(polecenie centralne)

Biały
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Pilot 16-kanałowy

Kanał Grupa Kolor pierścienia 
LED

Kanał 1 - 4 Grupa 1 Zielony

Kanał 5 - 8 Grupa 2 Czerwony

Kanał 9 - 12 Grupa 3 Żółty

Kanał 13 - 16 Grupa 4 Jasnoniebieski

Kanał 1 - 16 Wszystkie grupy
(polecenie centralne)

Biały

Tryb ręczny / automatyczny
Przycisk STOP umożliwia wyświetlenie i wybór ustawienia „Ręczny” lub „Auto-
matyczny”. Przy ustawieniu w pozycji „Ręczny” wykonywane są wyłącznie
ręczne polecenia przesuwu i alarmy. Przy ustawieniu w pozycji „Automatyczny”
wykonywane są dodatkowo także automatyczne polecenia przesuwu. Jeżeli
w trybie automatycznym wydawane jest polecenie ręczne, funkcje automa-
tyczne nie zostają przerwane.

 3 s
Wciśnięcie przycisku STOP przez 3 sekundy po-
woduje wskazanie aktualnego stanu.

Tryb automa-
tyczny:

Pierścień LED świeci na zielono.

Tryb ręczny: Pierścień LED świeci na czer-
wono.

Różne tryby: Pierścień LED świeci na żółto.

 5 s
Wciśnięcie przycisku STOP przez 5 sekund powo-
duje przełączanie pomiędzy trybem ręcznym i au-
tomatycznym.
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Stan baterii

Niski stan baterii

4-krotne miganie pierścienia LED na żółto po zwy-
czajowej odpowiedzi.

Bateria wyczerpana

4-krotne miganie pierścienia LED na czerwono po
zwyczajowej odpowiedzi.

Funkcja pamięci (Memory)
Funkcja pamięci pozwala zapisać czas przełączania dla przesuwu  i   oraz
powtarzać tę czynność co 24 godziny.
Możliwość wykorzystania tej funkcji jest zależna od stosowanych urządzeń
i została opisana w odpowiedniej instrukcji użytkowania odbiornika.

Pozycja pośrednia I + II
Pozycje pośrednie I + II to dwie dowolnie wybrane pozycje pancerza/poszycia
pomiędzy położeniami krańcowymi. Do każdego przycisku przesuwu można
przypisać jedną pozycję pośrednią. Przed ustawieniem pozycji pośredniej mu-
szą być ustawione oba położenia krańcowe.
Możliwość wykorzystania tej funkcji jest zależna od stosowanych urządzeń
i została opisana w odpowiedniej instrukcji użytkowania odbiornika.

Klucz instalacyjny
Wszystkie urządzenia użytkowane w ramach jednej instalacji, celem wzajemnej
komunikacji, muszą posiadać ten sam klucz instalacyjny. Zostaje on wygene-
rowany podczas pierwszego uruchomienia i jest przekazywany do kolejnych
urządzeń dodawanych do instalacji. Klucz instalacyjny jest znany wyłącznie za-
programowanym urządzeniom i nie ma możliwości jego odczytania. Sposób
postępowania podczas uruchamiania jest opisany w odpowiedniej instrukcji
użytkowania odbiornika.

Programowanie pilota
Odpowiedni opis można znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika.
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Przywrócenie pilota do ustawień
fabrycznych

Podczas przywracania pilota do ustawień fabrycznych nie są
uwzględniane ustawienia wprowadzone w odbiorniku, takie
jak np. czasy uruchomienia, wartości progowe, pozycje po-
średnie itp.

2

1

Otworzyć pokrywkę komory na baterie i wyjąć ba-
terie.

Po ok. 3 s wcisnąć i przytrzymać przycisk progra-
mowania.

Przytrzymując przycisk programowania, zainstalo-
wać baterie z powrotem zgodnie z ich prawidło-
wym ułożeniem.

▻ Pilot potwierdza poprzez 4-krotne mi-
ganie pierścienia LED na żółto.

Można teraz zwolnić przycisk programowania i za-
mknąć pokrywkę komory na baterie.

► Pilot został przywrócony do ustawień fa-
brycznych
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Montaż uchwytu naściennego

2
6

Uchwyt ścienny

Płytka mocująca
uchwytu ściennego

Wypustka odblokowująca

• Przed montażem w wybranym
miejscu należy upewnić się, że
piloty i odbiorniki działają pra-
widłowo.

• Zamocować uchwyt w ścianie
za pomocą odpowiednich
dwóch śrub.

Wymiana baterii
Informacje o odpowiednim typie baterii znajdują się w roz-
dziale „Dane techniczne“.

2

3

1
4

  Baterie należy wymienić w przeciągu minu-
ty, nie wciskając przy tym żadnych przyci-
sków. Po włożeniu baterii, pierścień LED pilo-
ta przez krótki czas pokazuje aktualny stan
naładowania baterii. Podświetlenie całego
pierścienia LED na niebiesko wskazuje na cał-
kowite naładowanie baterii, podświetlenie
połowy pierścienia LED wskazuje na nałado-
wanie baterii do połowy pojemności itp.

1. Otworzyć pokrywkę komory na baterie.

2. Wyjąć baterie.

3. Włożyć nowe baterie zgodnie z ich prawidłowym
ułożeniem.

4. Zamknąć pokrywkę komory na baterie.
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Czyszczenie
Urządzenie czyścić wyłącznie za pomocą odpowiedniej ściereczki. Nie należy
stosować środków czyszczących mogących uszkodzić powierzchnię.

Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie wskazuje, że urządzenie
należy obowiązkowo utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Po za-
kończeniu okresu użytkowania, produkt należy przekazać do punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Baterię(e) należy wyjąć i usunąć oddzielnie od odpadów komunalnych poprzez
przekazanie do specjalnego punktu utylizacji.
Również opakowanie należy zutylizować w przepisowy sposób.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 3 V DC

Typ baterii LR6 (AA) Alkaline

Stopień ochrony IP 20

Dopuszczalna temperatura otoczenia -10 do +55°C

Wypromieniowana maksymalna moc nada-
wania

≤ 25 mW

Częstotliwość sygnału radiowego 868,3 MHz

Maksymalny zasięg sygnału radiowego wynosi 25 m przy i wewnątrz budynku
oraz 350 m na otwartej przestrzeni.
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Kanały nadawcze

Typ EC548 PLUS EC5416 PLUS

Indywidualne kanały nadawcze 8 16

Grupowe kanały nadawcze 2 4

Centralny kanał nadawczy 1 (1-8) 1 (1-16)

Co robić, gdy...?
Problem Środki zaradcze

Napęd rurowy / odbiornik nie reagu-
je.

Włożyć nowe baterie do pilota.

Prawidłowo ułożyć baterie w pilocie.

Zmniejszyć odległość od odbiornika.

Zaprogramować pilot.

Sprawdzić odbiornik.

Wybrany napęd rurowy / odbiornik
nie reaguje.

Wybrać właściwy kanał.

Pierścień LED miga czterokrotnie na
żółto lub czerwono.

Włożyć nowe baterie do pilota.

Podczas wyboru odbiornika dla trybu
nastawczego pierścień LED świeci na
czerwono.

Zmniejszyć odległość od odbiornika.

Sprawdzić podłączenie elektryczne
odbiornika.

Przełączyć odbiornik w tryb progra-
mowania.

Dodać pilot instalacji.
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Uproszczona deklaracja zgodności UE
Firma Becker-Antriebe GmbH oświadcza niniejszym, że opisane urządzenie
radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod
adresem:
www.becker-antriebe.com/ce

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
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